采购人需求


一、学生公寓基础数据
	序号
	公寓
	楼层数
	住宿人数/层 （人）
	非独立开水间数量 （间）
	非独立开水间内开水器数量（台）
	独立开水间数量 （间）
	独立开水间内开水器数量（台）
	公共区域开水器数量 （台）

	第一批：

	1
	A01
	19
	276
	0
	0
	38
	76
	0

	2
	A03
	A栋24层

B栋15层 

C栋8层

D栋4层
	85
	0
	0
	45
	45
	0

	3
	A04
	4
	198
	8
	8
	0
	0
	0

	4
	A05
	7
	185
	12
	12
	0
	0
	0

	5
	A06
	6
	42
	0
	0
	3
	3
	0

	6
	A07
	6
	212
	12
	12
	0
	0
	0

	7
	A08
	6
	158
	18
	18
	0
	0
	0

	8
	A10
	9
	150
	0
	0
	8
	8
	1

	9
	A11
	9
	125
	7
	7
	0
	0
	4

	10
	A12
	9
	125
	7
	7
	0
	0
	4

	11
	A13
	16
	40
	0
	0
	0
	0
	2

	12
	A15
	13
	261
	0
	0
	26
	46
	0

	13
	A16
	13
	168
	0
	0
	13
	21
	0

	14
	A17
	15
	140
	0
	0
	0
	0
	29

	15
	A19
	7
	64
	6
	6
	0
	0
	0

	16
	B01
	4
	42
	3
	3
	0
	0
	1

	17
	B02
	6
	288
	12
	12
	0
	0
	0

	18
	B03
	6
	216
	12
	12
	0
	0
	0

	19
	B04
	6
	135
	0
	0
	0
	0
	6

	20
	B05
	6
	288
	12
	12
	0
	0
	0

	21
	B06
	7
	193
	7
	14
	0
	0
	0

	22
	B07
	7
	300
	7
	0
	0
	0
	14

	第二批：：

	23
	A02
	6
	648
	1
	1
	0
	0
	23

	24
	A18
	9
	84
	0
	0
	0
	0
	9

	合计
	——
	——
	124
	124
	133
	199
	93

	现有开水器
	416台（免费供应开水，与直饮水机同时使用）


现有公寓24栋，现居住人数约为32000人，配有开水器416台（免费供应开水，与直饮水机同时使用），独立和非独立开水间257间，需安装可同时供应开水和常温水的直饮水机不少于280台，每栋楼安装1台中央净水主机，不少于24台。
二、报价要求 ★(★号为必备条款，任一条不满足则视为投标无效)
1、报价以人民币填列，投标报价为开水收费单价和直饮常温水收费单价；
2、饮用水最高限价为：直饮开水单价0.35元/升，直饮常温水单价0.25元/升。所报价格不得超出最高限价，否则投标文件无效；服务价格以最终成交价格为准；

3、本项目由学校提供安装场地，由供应商购置智能自助直饮水设备，进行水电等配套改造、设备安装，及日常管理、水质检测、设备维护等； 

4、本项目产生的电费、水费按实际消耗由供应商向哈尔滨工业大学缴纳；

5、本项目购置自助直饮水设备投资额（仅直饮水机及中央净水主机费用，不含施工等费用）不得少于200万（投标人须提供2018年10月至今购置同款设备发票一份，投标人如为代理商，可提供厂家授权及设备生产厂家销售同款设备发票一份）；

6、本项目采购人不收取管理费。

三、技术要求 ★

直饮水系统技术指标要求： 

1、所用设备及材料配件等完全符合国家相关质量标准；
2、需中标供应商投资安装直饮水机不少于280台，提供直饮开水和直饮常温水服务，容积不限，功率不大于6KW，需同时供应直饮开水和直饮常温水，设备要有自动杀菌功能，直饮常温水出水量不小于60L/H，每栋宿舍楼安装一台中央净水设备，并负责室内管线铺设，中央净水设备要有六级净化装置，反渗透过滤原理，产品全部采用不锈钢制作，密封式箱式一体机，净水内胆容量和每小时净水制水量均不小于500L，且能够满足整栋楼宇用水需求;直饮水机和中央净水主机要有省级卫生部门颁发的涉水批件；
3、供应商所投直饮水设备为全新设备，设备的水胆、水龙头、波纹管、水槽等涉水部件材质均采用304不锈钢等符合食品级要求的材料制作，需具有产品质量检验资质权威机构出具的产品质量检验（检测）报告；

4、直饮水设备支付方式不得少于两种，必须支持微信、支付宝支付；

5、净水机产品防触电保护至少应为Ⅰ类，外壳防护等级至少为 IP44； 

6、符合卫生要求的阀门、管道、水胆到饮水龙头全程封闭式，避免二次污染，排水系统不漏水，不易损坏；

7、中标供应商需提供设备运营服务管理平台，具有用水消费、水量统计等必要功能，可以在电脑或手机上在线查看水质监测状态如：TDS值、温度、滤芯、故障提醒等。具有用水消费、设备状态等必要功能，该平台的查询、统计分析等功能需向采购人开放。

四、服务要求 ★
为保障学生权益，确保向学生提供良好的服务。供应商必须做出如下相应承诺： 

1、必须明确说明现场明示内容，如净水机使用操作方法说明、净水机的收费价格； 

2、必须明确说明维护服务人员对净水机的管理办法、日常维护频次； 

3、必须明确说明对净水机的日常维修管理办法及维修响应时间； 

4、必须明确说明学生意见投诉渠道，及遇投诉的处理方法或应对措施； 

5、必须明确说明遇净水机故障或其他原因学生要求退款的具体措施和方法； 

6、必须明确说明净水机用电、消防安全管理具体措施和方法，并承担由此产生的一切后果和法律责任； 

7、供应商认为合理的、有利于学生的其他服务要求； 

8、 承担投标及履约中应承担的全部责任和义务，成交供应商不得层层转包； 

9、供应商完成所有设备的电路、水道改造工作，不损坏场所原有装饰，做到安全、合理、美观地布线、安装。（如因开水设备及附属设备导致安全事故或其纠纷，由供应商承担全部责任） 

10、中标供应商至少安排 1 名专业人员提供驻场服务。对设备清洁、消毒、保养每周进行一次，并将清洁、消毒记录进行公示，乙方有权随时检查清洁、消毒情况； 

11、出现故障问题接到采购人通知后及时到达现场，有 24 小时报修热线电话；（要求有至少 1 名专业驻场维护人员，采购人报修后供应商维护人员 2 小时内必须到达故障现场，小故障 1 小时内解决，大故障双方协商解决的时间，原则上不能影响采购人的使用。）  

12、本项目投入的设备产权归供应商，合同到期后布设的管线如招标人留用，供应商不得拆除、破坏。

五、交货要求 ★

直饮设备交货要求： 
1、设备进场时间：

第一批：A01、A03、A04、A05、A06、A07、A08、A10、A11、A12、A13、A15、A16、A17、A19、B01、B02、B03、B04、B05，B06、B07公寓，共22栋，2022年寒假期间进场，2022年2月15日前完成安装调试。

第二批：A02、A18公寓，共2栋，预计2022年暑假期间进场，2022年8月20日前完成安装调试。
2、（交货、安装、服务）地点：哈尔滨市哈尔滨工业大学各校区学生公寓；

3、冷热直饮水系统水质要求：进水水质：市政自来水；出水水质：必须满足国家最新版的《生活饮用水卫生标准 （GB5749）》和《饮用净水水质标准 （CJ94）》的要求，采购人可随机抽样送检（水质检测费用由乙方承担）； 

4、《直饮水系统现场安装实施方案》和安全措施由供应商根据自行踏勘现场的具体情况和采购人的要求自行拟定；供应商在成交后须进一步完善并报使用方同意后方可实施； 

5、设计方案、施工图纸安排合理；要求有施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）； 

6、安全文明施工措施（施工安全防护、防火、现场临时用电安全、环境保护）详尽； 

7、能结合本项目特点进行分析，质量保证措施有详细的描述，质量目标明确，措施完善； 

8、中标供应商确保改造工程项目施工后电气部分符合国家相关标准，合同期限内如因中标供应商原因（如设备质量及安装等问题）引起的安全责任事故，由中标供应商无条件负全部责任； 

9、中标供应商所供产品需无条件满足使用单位使用要求。如果技术指标、功能、供货期不符合用户需求书时，将按照供应商违约处理，并且供应商无条件接受终止合同并退货的后果，同时造成的损失由中标单位负责赔偿（供应商需在投标文件中对此条款进行郑重承诺，缺项视为不满足技术要求）； 

10、中标供应商负责承担水、电表具的购买和安装，且用电做到分类计量，同时中标供应商负责承担水、电费的结算工作。

11、设备安装按照国家相关规范做好防雷措施，如发生事故，投标方无条件负全责； 

12、中标供应商须按采购人要求完成对电路的改造； 

13、安装数量：安装数量不低于采购人指定数量，并根据提供的净水机生产能力，每台净水机满足所供应人数的日常饮水需求。采购人有权根据实际情况进行调整。 
提醒注意：
★1、以上采购需求不指向任何一种品牌或供应商。
 2、供应商应按己方所投标货物的实际技术参数填写，如经评标委员会发现未按所投产品品牌的实际技术参数进行应答，而是完全复制招标文件的技术参数，与所投品牌的实际技术参数不符的，按投标无效处理。技术偏离表中“投标文件响应情况”应如实填写，并与“招标文件技术要求”一一对应，如响应技术条款优于招标文件要求，填写“正偏离”，如简单填写“响应”或“完全响应”投标无效。
3、供应商应注意采购文件的采购需求中指出的工艺、材料、软件和设备的参照品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在采购活动中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或优于采购文件的要求。
4、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2021年第16号）等文件的相关规定，供应商所投产品属于符合上述条件的认证机构认证的产品（以下简称“经认证产品”）且产品型号须完全一致，投标文件中须附符合上述文件规定的认证证书，并在投标文件目录中予以标明，目录未标明的视为未提供。
5、采购人所采购的产品属于国家有关安全、节能、环保等强制性标准时，供应商所投产品必须同时满足强制标准和本项目采购要求，且须在投标文件中按前款规定要求标明并提供认证证书。
6、信息安全产品，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。
7、报价产品的各项技术指标不能低于国家强制性标准，否则投标无效。
供应商应提供以下资格证明文件

1★法人授权委托书（按招标文件要求格式签署）；

2★被授权人身份证；
3★法定代表人身份证（如报名人为法定代表人，须提供本人的身份证）；
4★营业执照；

5★基本账户开户许可证或基本存款账户信息单；
供应商应提供以下商务技术文件
1★投标函

2★开标一览表
3★资格证明文件
4其他需要提供的有效文件
以上★号为必备条款，任一条不满足则视为投标无效。

其他
与本项目招标相关的事务及澄清公告敬请关注招标公告发布媒介。

